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N.B.:
Oggetto dell’appalto è «la ristrutturazione/manutenzione di edificio singolo, mediante l’uso di
materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera (C.P.V.: 45454000-4
Lavori di ristrutturazione) ovvero conformi al decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del
territorio e del mare del 11/10/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017
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PIANTA PIANO TERRA 1:100 N

RADIATORE
ELETTRICO
500 W

U
C

01

COL01

COL02

RADIATORE
ELETTRICO
750 W

RADIATORE
ELETTRICO
750 W

RADIATORE
ELETTRICO
500 W

Pannello Solare
su copertura

B

A
300lt

100lt

FC1.5

FAN COIL
FC1.4

FAN COIL

FC2.1
FAN COIL

FC2.3
FAN COIL

FAN COIL
FC2.2FC1.1

FAN COIL

FC1.2
FAN COIL

FC1.3
FAN COIL

A Accumulo solare termico ACS

Unità esterna idronica

Unità interna con tele comando

Scarico Condensa 1/2" - PVC/N

Radiatore elettrico 750W

Tubazioni multistrato mandata e ritorno

UC01

Unità esterna a pompa di calore dotata di inverter con scambiatore aria/acqua UNITA' ESTERNA 01

COLxx
Collettore impianto di condizionamento

COL01

Scarico
Condensa

FC1.1
Scarico

Condensa

FC1.2
Scarico

Condensa

FC1.3
Scarico

Condensa

FC1.4
Scarico

Condensa

FC1.5

Ø20x2 Ø20x2 Ø16x2 Ø20x2 Ø20x2

Ø40x2
COL02

Scarico
Condensa

FC2.1
Scarico

Condensa

FC2.2
Scarico

Condensa

FC2.3

Ø20x2 Ø20x2 Ø16x2

Ø32x2

Ø50x2 Ø32x2

B Accumulo Volano Termico Riscaldamento

Scarico
Condensa

FC1.6

FAN COIL FAN COIL FAN COIL FAN COIL FAN COIL FAN COIL FAN COIL FAN COIL FAN COIL

Ø20x2

FAN COIL

Scarico condensa FAN COIL

UNITA' ESTERNA
UC01C

500lt
C

500lt
M

C Accumulo acqua potabile

M Autoclave per impianto idrico
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